COMMUNE DE LACANAU 2024

LACANAU

ARRETE

Prescriptions relatives a une demande d’Autorisation de Travaux
prononcées par le Maire au nom de I'Etat

Direction Générale des Services Exemplaire EXECUTOIRE
CP/LP Lacanau, le 20/03/2024
N°:AR2024- 0 H55
AT n° 0332142350032
Déposée 04/12/2023
Par: | SCI NUER VALFREJUS
Monsieur NUER Xavier

Demeurant a: | 3 Rue Desjobert
' 40130 CAPBRETON

Pour: | Activité : HOTEL « L’Auberge Canaulaise »
Sur un terrainsis 3: | 12 Avenue Henri Seguin

33680 LACANAU

Le MAIRE

VU la demande d’Autorisation de Travaux susvisée,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-2,
VU le Code de I'Urbanisme et en particulier I'article R.425-15,

VU le Code de la Construction et de 'Habitation (C.C.H.), notamment les articles L.111-7 a L111-8-4, R.111-18 a
R.111-19-60etR.123-1 2R.123-55,

VU I'Arrété du 25 juin 1980,

VU I'Arrété du 21 juin 1982,

VU I'Arrété du 22 juin 1990,

VU 'Arrété du 1" aolt 2006,

VU I'Arrété du 25 octobre 2011
VU 'Arrété du 8 décembre 2014,
VU I'Arrété du 15 décembre 2014,
VU l'Arrété du 27 avril 2015,

VU I'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité aux personnes handicapées en
date du 16/01/2024 ;

VU I'Avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde en date du 14/02/2024 ;

ARRETE

Page 1.+



Article ler

Les travaux décrits dans la demande d’autorisation de travaux susvisée peuvent étre entrepris en respectant les
prescriptions émises par les Services consultés (Service Départemental d'Incendie et de Secours et la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité aux personnes handicapées) et annexées a la présente.

Pour la réalisation du projet, les exploitants, les constructeurs et installateurs sont tenus, chacunen ce qui le concerne,
de s'assurer que les installations ou équipements sont établis en conformité avec les dispositions de laréglementation
actuelle (sitessecurite.com), et notamment celles de I'arrété du 22 juin 1990 modifié.

Article 2
Le Maire est chargé de I'exécution de la présente décision.

Fait 3 Lacam

Le Maire certifie sous sa responsabilité |e caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut
faire Pobjet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois 3 compter de la présente notification. -

Notifié le: Télétransmis 3 la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc le:



PREFET

DE LA GIRONDE
Liberté

Egalité

Fraternité

Direction départementale des
territeires et de la mer

DDTM 33/SHLCD/Qualité de la
Construction

Dossier suivi par
Phylippe KONE

Té1: 05 47 30 52 07
ddtm-shicd-QC@zironde.zouv. fr

nisme@ n

Textes de référence

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SCDA

Réunion du mardi 16 janvier 2024

AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES

Procés verbal de la réunion

VU le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 122-3, L..122-6, L. 181-2
et L. 161-1 a L. 165-7 et les articles R. 122-5 a R. 122-21, R. 122-30, R. 122-31, R. 122-35 et R.

162-1 aR. 165-21;

VU Tarrété du 15 décembre 2014 fixant les modeles des formulaires des demandes d'autorisation et

d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5,L. 111-8 et

I'habitation ;

L. 122-1 du code de la construction et de

VU l'arrété du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles
R. 111-19-7 2 R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret n®
2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre béti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

VU I’arrété du 20 avril 2017 relatif & I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements re-
cevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aména-

gement ;

DOSSIER N° AT 033 214 23 S 0032

N° urbanisme :

Commune : LACANAU

Demandeur : SCI Nuer Valfréjus représentée par M NUER Xavier
Adresse du demandeur : 3 Rue Desjobert 40130 CAPBRETON
Nom établissement : I'Auberge Canaulaise

Adresse des travaux : 12 Avenue Henri Seguin 33680 LACANAU
Type : O Hotels et pensions de famille / Catégorie ERP : 5



Nature des travaux : Réaménagement partiel du rez-de-chaussée en chambres partagées, salle
de bains collective et salle 3 manger avec un espace pour préparer les repas.

-réhabilitation.

Demande de dérogation : non

MOTIVATION

- sur I'autorisation : Favorable
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AVISDE LA MISSION

La commission émet un avis favorable  la réalisation de ce projet.

A BORDEAUX, le mardj 16 janvier 2024
Pour le Pféfet
Le président g€ Ig

RILY Mathias



E l SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
L ET DE SECOURS DE LA GIRONDE
PREFET 22, boulevard Pierre 1% — 33081 BORDEAUX CEDEX
DE |_A GIRONDE Contact : 0556 14 12 18
- secretariat-gprev@sdis33.fr
Liberté

Egalité

Fraternité

Bordeauy, le 14 février 2024

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE
PANIQUE DANS LES ERP ET LES IGH

SEANCE DU 14 FEVRIER 2024

N/référence : A/ 91970 du 21 décembre 2023

Instruit par : LCL Bernard TOUCHE
Transmis par : LACANAU le 5 décembre 2023

CommuNE LACANAU

NUMERO ETABLISSEMENT 33115

DOCUMENT D'URBANISME AT0332142350032
AUBERGE CANAULAISE

Nom DE L'ETABLISSEMENT

12 AVENUE HENRI SEGUIN 33680 LACANAU
SCI NUER VALFREJUS

ADRESSE

MAITRE D'OUVRAGE n

NaTurE(s) p’AcTIVITE(S) Hotel / Restauration
Tvre(s) AcivITE(S) O,N, W

Public Personnel Total
EFrecTIFS

50 - 4 54

CATEGORIE S
DESIGNATION DU PROJET Réaménagement
Avis FavorABLE

Pour le Directeur Départemental
et par délégation,
Le Chef du groupement Prévention

Lieutenant-colonel Christophe LABESSAC
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COMPOSITION DU DOSSIER

Liste des documents consultés dans le dossier :

- Un jeu de plans émanant du maitre d'ceuvre "LA MINGA ARCHITECTURE" en date du 28/11/2023
- Une notice de sécurité signée par le maitre d'ouvrage en date du 30/11/2023

- Un engagement solidité (cerfa) en date du 30/11/2023

DESCRIPTION DU PROJET

%  HisTORIQUE DE L'ETABLISSEMENT
1) La sous-commission ERP / IGH a émis un avis favorable au projet d'AT 214 19 S 0026 et PC 214 19 50147

le 5 février 2020. ,
Le projet consistait en la création, dans un batiment existant en R+1, d'un hotel de 8 chambres avec une salle

de restauration et une salle de petit déjeuner (réservées au public de I'hétel).

La cuisine et les locaux du personnel n'étaient pas concernés par les présents travaux (zones non
modifiées, restaurant existant).

2) La sous-commission ERP /1GH a €

le 14 octobre 2020.
Le projet consistait en la création, dans un batiment existant (restaurant) en R+1, d'un hotel de 8 chambres

avec une salle de restauration et une salle de petit déjeuner (réservées au public de I'hotel).
La cuisine et les locaux du personnel ne sont pas concernes par les présents travaux (zones non modifiées,

restaurant existant).

mis un avis favorable au projet de PC 214 20 S0104 / AT 214 20 S0005

%  DescriPTion pu PROJET
Le présent projet porte sur un réaménagement du RDC par la transformation de la grande cuisine existante et

de la salle du restaurant de la facon suivante :

- création d'un dortoir 1 comprenant 8 lits individuels

- création d'un dortoir 2 comprenant 4 lits individuels
.- création d'un dortoir 3 comprenant 10 lits individuels

- création d'un dortoir 4 comprenant 6 lits individuels

- création d'un dortoir 5 comprenant 6 lits individuels

- création d'un local sanitaire partagé (3 WC et 3 douches)
- un local salon / salle & manger réservé aux clients de I'hétel (cuisine d'une puissance inférieure a 20 kW)
- un local co-working réservé aux clients de I'notel

Les chambres & l'étage ne sont pas concernées par les travaux, seu

changement de position.

| rescalier extérieur fait I'objet d'un

La défense extérieure contre l'incendie est assurée par :

Implantation Distance

-
| Point d’eau Domaine

| -
|

Pl 100 n°® 107 Public RUE LTN TOUZEAU AU N° 003 < 200 metres

% DescripTiF PAR NivEAU

Rez-de-chaussee :
- un hall de réception
- une chambre PMR
- un local salon / salle & manger réservé aux clients de I'hotel
- un local co-working réservé aux clients de I'hotel
- un local sanitaire partagé (3 WC et 3 douches)
- cing dortoirs pour un total de 34 lits individuels

1¢ étage :
- 7 chambres (non accessibles aux PMR)

r LACANAU / AUBERGE CANAULAISE

¥

27



Moot b CLASSEMENT

% -

— :
NIVEALX ‘ LocAUX ll\;ncms DE Mobe pe CALCUL ErrecTiF pu | EFFecTiF U | ErFECTIF |
EFERENCE PusLic PERSONNEL ToTaL
| | | |
PE 2 PE 3 2 personnes par chambre suivant |
R+1 7 chambres | et02 | conditions d'exploitation hbteliére 14 1 | 15
‘ =L d'usage |
‘ PE 2 PE 3 2 personnes par chambre suivant | .
| RDC 1 chambre PMR ot O > conditions d'exploitation hételiére 2 | 0 2 ‘
I == d'usage |
| . | il
. | PE2, PE 3 | conditions d'occupation déclarées I
RDC ‘ ) CEelE | etQ2 par le chef d'établissement 34 3 37 ‘
I == Lo - == S S |
TOTAL ! 50 4 54 |

En application de article O2, dans le cas ou des salles sont aménagées & l'usage exclusif de
cumuler leur effectif avec celui des chambres.

&,  CLASSEMENT

s clients de I'établissement, il n'y a pas lieu de

[Type (s) PrINCIPAL 0
SECONDAIRES N, W
‘ Catégorie 5°
%  DEGAGEMENTS
| ErFecTiFs REGLEMENTAIRES REALISES
Niveaux Locaux ———————t——— 1 — [ [ a5 OBSERVATIONS |
‘ Niveau | CumuLes | SoORTIES UP SORTIES upP |
. == == —  ra— — == SR | & el — ! = — S—
R+1 7 chambres ‘ 15 / | 1 escalier 1 ‘72 escaliers 2 En excédent
‘ ‘ 1 sortie 14+ i 1 sortie 1+ |
RDC 5 dortoirs ‘ 37 / + accessoire| + aceessoire Conforme
| | accessoire | accessoire I
L I S N, s R e S e [ .
i | 3 sorties* [ |
RDC Total ! 54 2 sorties 2 + 5 En excédent |
accessoire |

e_st_é I’ai_HiEre et débouche dEc_tement sﬁéxtérie_ur

*Nota : UnTes e;;algrs de_l’étage

TEXTES PRINCIPAUX DE REFERENCE

— Code de I'Urbanisme et en particulier articles L. 111-8 et R. 425-15
— Code de la Construction et de I'Habitation - Articles R. 143-1 a R. 143-47
- Code du Travail

- Décret n° 95-260 du 8 mars 1995
d'Accessibilité

- Arrété du 22 juin 1990 relatif aux dispositions particulieres applicables aux établissements de

- Normes relatives aux systémes de détection incendie (SDI) :

modifié relatif a la Commission Consultative Départementale de Sécurite et

5™ catégorie

- normes frangaises NF S 61-950, NF S 61-961, NF S 61-962, NF S 61-965, NF S 61-966

_ normes européennes NF EN 54-1 & NF EN 54-25

LACANAU / AUBERGE CANAULAISE
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- Normes relatives aux diffuseurs sonores :
- normes francaises NF C 48-150, NF S 32-001, NF S 61-936
- normes européennes NF EN 54-3
- Normes relatives aux systémes de mise en sécurite incendie (SMSI) :
- normes frangaises NF S 61-930 & NF S 61-940 et fascicule FD S 61-949
- Normes relatives aux systémes de détection incendie (SDI) :
- normes francaises NF S 61-870
- Normes francaises relatives aux matériels de détection d'ince
- Normes relatives aux installations électriques & basse tension :
- normes frangaises de la série NF C 15-100
- normes francaises de la série NF C 20-455
- normes frangaises de la série NF C 32-070

ndie 2 liaisons hertziennes XP S 61-023.

PRESCRIPTIONS' Q

— e e e

e e S e e LS

| STEe——orm—=i e T =

Ces prescriptions viennent en complément, précisent ou modifient les pieces comprises dans le dossier

présenté.

1. DisposiTions CONSTRUCTIVES

1.1 Distribution intérieure
— Les appareils de cuisson ou de remise en température devront étre con
l'article PE 19.
— A Tl'exception des sanitaires, tous les locaux doivent étre équipés de blocs-portes pare-flamme
1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C (article PO 4).

1.2 Dégagements
— Les portes automatiques placeées en facade devront re
Farrété du 25 juin 1980 (article PE 11 §2).

1.3 Personnes en situation de handicap

— Pour tenir compte de lincapacité d'une partie du public & évacuer rapidement et de satisfaire aux
dispositions de l'article R 143-4 du Code de la Construction et de I'Habitation, il appartiendra au maitre
'ouvrage de répondre & cet objectif en s'appuyant sur les dispositions prévues 3 I' article GN 8 de
Iarrété du 25 juin 1980 modifié. Les solutions permettant une évacuation jusqu'a I'extérieur du batiment

devront étre privilégiées.

formes aux dispositions de

s de degré

pondre aux dispositions de larticle CO 48 de

2. AMENAGEMENTS INTERIEURS

— Les aménagements intérieurs devront étre conformes aux dispositions du chapitre 3 de l'arréte du 25 juin
1980 (article PE 13 § 1)et le hall devra respecter l'article AM 7.

3. DESENFUMAGE

— En application de larticle PE 30 § 2 b aucun désenfumage des circulations horizontales des étages
comportant des locaux réserves au sommeil n'est exigé si les locaux réserves au sommeil sont situés
dans des batiments a un étage sur rez-de-chaussée au plus; ils sont pourvus d'un ouvrant en facade.

Dés lors toutes les chambres doivent disposer d’un ouvrant en facade.

4. CHAUFFAGE
— Le systéme de chauffage et de ventilation devra répondre aux dispositions de la section 5du chapifre i

5. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE

— Les installations électriques devront étre conformes aux dispositions de l'article PE 24 §1.
— Léclairage de sécurité d’évacuation de devra étre réalisé au moyen de blocs autonomes,
 (article PE 24§2).
— Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux
dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9 (article PE 36).

r LACANAU / AUBERGE CANAULAISE J

Sz irre= ==

417



6. Movens bE SECOURS.

6.1 Défense incendie intérieure
—~ La défense incendie .intérieure devra étre assurée au moyen d'extincteurs en nombre suffisant,
appropriés aux risques. lls devront respecter les dispositions de l'article PE 26.
— Le personnel devra étre instruit sur les conduites a tenir en cas d'incendie et étre entrainé & la manceuvre

des moyens de secours (article PE 27 §5).
6.2 Systéme de Sécurité Incendie
- En aggravation de l'article PO 6, et par similitude a l'article O 19 § 2, la détection automatique incendie
est étendue aux chambres d’hétel (position doctrinale du 23 septembre 2019).
~ Mettre a jour le dossier d'identité du SSi.
— Un contrat d'entretien du S.D.I. devra étre souscrit par I'exploitant (article PE 4).

6.3 Alarme
— Le signal sonore d'alarme générale ne devra pas permettre la confusion avec d'autres signalisations
utilisées dans I'établissement.
— |l devra étre audible de tous points du batiment pendant le temps nécessaire & ['évacuation.

— Le personnel de I'établissement devra étre informé de la signification du signal sonore d'alarme générale.
Cette information devra étre complétée par des exercices périodiques d'évacuation.

6.4 Alerte
_ La liaison avec les sapeurs-pompiers doit étre assurée par tout moyen de communication conforme a

larticle MS 70.

6.5 Service de sécurité

_ L'établissement doit étre surveillé 24h/24h et 7j/7], par au moins 1 personne désignée, entrainée a
la manceuvre des moyens de secours, du SSi et 3 l'évacuation du public, conformément aux
dispositions de l'article PE 27.

— En application de larticle PO 7, le personnel doit participer deux fois par an a des séances
d'instruction et d’entrainement de fagon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le
cas échéant, de son rythme saisonnier.

— Au cours de ces séances, tout le personnel de I'établissement doit étre mis en garde contre les dangers
que présente un incendie et recevoir des consignes trés précises en vue de limiter I'action du feu et

d'assurer I'évacuation du public.

6.6 Organisation humaine de la sécurité (SSI)

— L'organisation humaine de la sécurité, en accord avec les dispositions générales et particulieres, devra
comprendre :
- des agents formés a l'exploitation du SSI installé (NF_S 61-933 § 6) et disposant d'un niveau de
formation adapté conforme aux dispositions de la NF S 61-931 § 4 (niveau 1 pour ceux qui exercent une
responsabilité générale de surveillance et niveau 2 pour ceux ayant une responsabilité particuliere de

sécurité),

- des ag)ents chargés de mettre en sécurité les occupants (NF S 61-933 § 4, PE 27).
— Gestion du Désenfumage Naturel! :
Des consignes d'exploitation écrites devront étre portées a la connaissance du personnel chargé de la
mise en ceuvre des dispositifs de commande du systéme de désenfumage des cages d'escalier
(commandes manuelles et ouverture des entrées d'air).
Un contrat d’entretien du systéme de sécurité incendie devra étre souscrit par I'exploitant.
Tant que le SSI n'est pas remis en service, I'exploitation ne peut se poursuivre, qu'en présence d'une

surveillance humaine continue, renforcée et a chaque niveau de I'établissement.
La sous-commission recommande a I'exploitant de mettre en ceuvre, dans un délai de 4h

maximum, une remise en service de la centrale SSl en cas de déclenchement de celle-ci.

6.7 Consignes
Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer (article PE 27 § 4) :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre.

’7 LACANAU / AUBERGE CANAULAISE _I
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— Une consigne d'incendie doit étre affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en frangais et
complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue francaise peut étre

. complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels (article PE 33).
_ — Cette consigne doit attirer I'attention du public sur linterdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie,
a l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du reglement de sécurité, qui sont
réservés a 'évacuation des personnes handicapées (article PE 33).

6.8 Plans

— Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, devra étre apposé & chaque entrée de
batiment de I'établissement pour faciliter lintervention des sapeurs-pompiers (article PE 35).
Le plan devra avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies a la norme NF X 08-070 du
15 juin 2013 relative aux plans (évacuation et intervention), consignes et instructions de sécurité,
documents et plans techniques de sécurite.
Il devra représenter l'intégralité des niveaux du batiment.
Dans le cas de niveaux identiques, la représentation d'un étage courant & la place des niveaux similaires
sera acceptée.

— Devront figurer, s'ils existent :
- les cloisonnements principaux et dégagements avec indication des différentes ouvertures (baies
accessibles, fenétres, portes,...) ;
- l'emplacement des locaux techniques et des zones ou locaux a risques particuliers ;

- 'emplacement des dispositifs et commandes de sécurite ;
- 'emplacement des organes de coupure, des fluides et des sources d'énergies ;

- l'emplacement des moyens d'extinction fixes et d'alarme ;
- 'emplacement des zones de mise en sécurité, avec leurs portes de recoupement et si possible la mise

en valeur du mur de recoupement de fagade a fagade ;
- les cheminements des canalisations et conduits dangereux dont le risque pour les intervenants ne peut

&tre supprimé par la mise en ceuvre des organes de coupures preécites ;
- et tout autre équipement ou information nécessaire a I'intervention des services de secours.

Un plan d'orientation simplifié doit étre apposé a chaque étage prés de l'accés aux escaliers (article PE
35).

— Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements a utiliser en cas
dlincendie doit étre fixé dans chaque chambre (article PE 35).

7. DisposiTions PARTICULIERES

- L'exploitant doit tenir & jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir étre présenté a chaque
visite de la commission de sécurité (article PE 33 § 1).

8. CoNTROLES :
— En cours d'exploitation, I'exploitant devra procéder ou faire proceder par des techniciens compétents,
aux opérations d’entretien et de vérification- des installations et des équipements techniques (chauffage,

installations électriques, moyens de secours,...).
— Un carnet d'entretien des filtres de hottes des installations de cuisson devra étre tenu a jour par

'exploitant.

9. EXECUTIONS DES TRAVAUX

— Lexploitant ne peut faire effectuer, en présence du public, les travaux de gros ceuvre et de toiture, ceux
nécessitant I'utilisation de matériel & combustion vive, ainsi-que les travaux qui feraient courir un danger
quelconque ou qui apporteraient une géne a I'évacuation (article GN 13).

— Les travaux devront étre réalisés conformément aux plans et piéces écrites joints au dossier pour ce qui
n'est pas contraire aux observations faites ci-dessus.

10. RecepTion pes Travaux Avant OUVERTURE

— Demander la saisine par le Maire de la Commission de sécurité compétente un mois avant la date
d'ouverture au public prévue (article 43 du décret du 8 mars 1995). :

— Transmettre & la Commission de sécurité compétente quelques jours avant la visite de réception les
documents suivants :

LACANAU / AUBERGE CANAULAISE \
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. le rapport des verifications techniques effectuées a la construction par l'organisme agréé (article
PE 4). Ce rapport doit préciser dans I'ordre des articles du réglement la conformité ou la non-
conformité des installations ou des équipements aux dispositions applicables au moment de
la réalisation des travaux.

. les justificatifs (procés-verbaux d'essai) des classements de comportement au feu des matériaux et
&léments de construction, avec attestation de pose sur I'honneur établie par l'installateur et joint au
rapport de vérification.

. le rapport de réception du SSi de catégorie A et le dossier d'identité du coordinateur SSI, au titre de

I'article 12 de la norme NF S 61-970 (février 2013).
. les certificats d’associativité des nouveaux matériels installés par rapport a l'installation existante.

PROPOSITION D'AVIS

Avis Favorable

Il est rappelé au pétitionnaire l'article R 143-34 du C.C.H. qui stipule que :
i le concerne, de s’'assurer que

« les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui
les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de

la présente réglementation. Le controle exercé par I'administration ou par la commission de sécurité compétente ne
les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement ».

La sous-commission attire I'attention de I'Autorité de Police compétente sur les points suivants :
- I'importance de la bonne application de la prescription du paragraphe (6.5), relative a l'organisation de
la surveillance par le service de sécuriteé,
- la possibilité d'assurer le contréle de la présence effective du service de sécurité, en particulier la nuit,
au titre de ses pouvoirs de police.
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